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16 ИЮЛЯ 2019
Комментарий «Мордовцемент» по факту выхода из строя трансформатора электрофильтра в результате возгорания

12 июля около 12:00 на «Мордовцементе» в цехе обжига клинкера произошло возгорание трансформатора электрофильтра GE/BHA вращающейся печи №7.
Заводские службы быстро и организованно отреагировали на происшествие. К тушению подключились пожарные расчеты п. Комсомольский, к месту прибыли 3 единицы техники. Возгорание было оперативно локализовано и менее чем за час ликвидировано полностью. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы населению и экологии отсутствуют. Нарушение работы технологического оборудования не отразилось на общем производственном процессе предприятия.
В этот же день на «Мордовцементе» была сформирована комиссия по расследованию причин возгорания. По предварительным результатам причиной стало короткое замыкание.
[bookmark: _GoBack]Комиссия положительно оценила действия коллектива предприятия при происшествии, это позволило максимально оперативно потушить возгорание и избежать потенциальных негативных последствий.
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